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Podstawa realizacji

Zlecenie z dnia: 2018-09-19, numer systemowy: 18021523

Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel badan: dla potrzeb potwierdzenia zgodnoéci z wymaganiami
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Prébka:
probki zleceniodawcy
142403/09/2018 Stacja Uzdatniania Wody Woda uzdatniona
Nowy Klopoczyn - woda po uzdatnieniu
Ni labortorying Dane zwigzane z pobieraniem probek
probki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
142403/09/2018 2018-09-20, godz.09:32 Piotr Szewczyk - Przedstawiciel PN-ISO 5667-5:2003 (A) (W)
Laboratorium
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki ‘
Barwa: brak Metnosé: brak Zapach: brak
Plan pobierania: probka jednorazowa
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan
2018-09-20, godz.17:30 2018-09-20 2018-09-25
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
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. Wyniki badan <l 3 Dopuszczalne
% b B
Oznaczany parametr Jednostka Ident{’ﬁ:::jlazr:‘etody Niepewnosc é_)i § wartosci (\ps)
a C. =
: 142403000/2018 | "OFSFOM |5y S wskaznikéw
3 <
Mangan (Mn) ug/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 185 +19 PS | KM <50
(A),(ZPS)
Zelazo (Fe) ug/l PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 114 +12 PS | KM <200
(A),(ZPS)

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jako sci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2294)

Objasnienia:
A - metodyka akredytowana, W - norma wycofana przez PKN, zastgpiona, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wtagciwego
PPIS (Tychy, decyzja nr 17/NS/HK.4560-74d/17 z dnia 25.10.2017r.)
Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna
Niepewnos$é metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewno$c¢ rozszerzong. Wspotczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnos¢ rozszerzong podano dla analizy.
Autoryzowat:
KM - mgr inz. Marcin Kus - Kierownik Operacyjny Laboratorium

SGS Poiska Sp. z o. o.

01-248 Warszelw:e. ul. Jana Kazimierza 3
NiB 5860005608
Labora m Srodowiskowe
Environment, Heaith & Safety
43-200 P=zezyna, ul. Cleszyniska 52a

tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
«1{

------ Koniec dokumentu ------

A

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogolnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne s na stronie:

http://www.sgs.anal\zysrodowiska.pl/podstrona/uslugi), w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,

odszkodowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca i wedlug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosc jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | obowigzkow
wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie | fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega sciganiu w Swietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w catosai, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan i pomiarow zestawione w niniejszym dokumencie odnosza sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, Ze probki
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnosc probki.




